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AVANT-PROPOS 
Les avis techniques et les documents techniques d’application, désignés ci-après indifféremment par Avis 
Techniques, sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la construction des éléments d’appréciation 
sur l’aptitude à l’emploi des produits ou procédés dont la constitution ou l’emploi ne relève pas des 
savoir-faire et pratiques traditionnels. 

Le présent document qui en résulte doit être pris comme tel et n’est donc pas un document de conformité 
ou à la réglementation ou à un référentiel d’une « marque de qualité ». Sa validité est décidée 
indépendamment de celle des pièces justificatives du dossier technique (en particulier les éventuelles 
attestations réglementaires). 

L’Avis Technique est une démarche volontaire du demandeur, qui ne change en rien la répartition des 
responsabilités des acteurs de la construction. Indépendamment de l’existence ou non de cet Avis Technique, 
pour chaque ouvrage, les acteurs doivent fournir ou demander, en fonction de leurs rôles, les justificatifs 
requis. 

L’Avis Technique s’adressant à des acteurs réputés connaître les règles de l’art, il n’a pas vocation à contenir 
d’autres informations que celles relevant du caractère non traditionnel de la technique. Ainsi, pour les aspects 
du procédé conformes à des règles de l’art reconnues de mise en œuvre ou de dimensionnement, un renvoi à 
ces règles suffit. 
 

  
Groupe Spécialisé n° 2.2 - Produits et procédés de bardage rapporté, vêtage et vêture 
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Versions du document 

Version Description Rapporteur Président 

V1 Il s’agit d’une nouvelle demande. Emmanuel MAGNE Stéphane FAYARD 

 
 
 
Descripteur : 
Le système de bardage rapporté KRION® fixation C-BOLT® est constitué de panneaux à base de résine 
acrylique et de minéraux naturels, munis d’inserts, fixés sur des agrafes en aluminium s’emboitant sur des rails 
horizontaux en aluminium vissés sur une ossature verticale (ou inclinée dans le cas de support incliné) en 
aluminium solidarisée au gros-œuvre par des pattes-équerres. 

 Hauteur panneaux maxi 6 m 
 Type de mur XIII 
 Béton, maçonnerie enduite, COB jusqu’à 10 m 
 Entraxe montants ≤710 mm 
 Vent : cf. § 1.1.2 
 Sismique : cf. § 1.2.1.4 et Annexe 1 
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1. Avis du Groupe Spécialisé 
Le procédé décrit au chapitre II « Dossier Technique » ci-après a été examiné, le 18 mai 2021, par le Groupe 
Spécialisé qui a conclu favorablement à son aptitude à l’emploi dans les conditions définies ci-après : 

1.1. Domaine d’emploi accepté 

1.1.1. Zone géographique 

L’avis a été formulé pour les utilisations en France métropolitaine. 

1.1.2. Ouvrages visés 
 Ce procédé est utilisable sur parois planes et verticales, neuves ou préexistantes, en maçonnerie d'éléments enduits 

(conforme au NF DTU 20.1) ou en béton (conforme au NF DTU 23.1), ou de COB, conforme au NF DTU 31.2 de 2019, situées 
en étage et à rez-de-chaussée. 

 Mise en œuvre possible aussi en habillage de sous-face de supports plans et horizontaux en béton, neufs ou déjà en service, 
inaccessibles (à plus de 3 m du sol), et sans aire de jeux à proximité, et selon les dispositions décrites dans le § 2.4.9 du 
Dossier Technique. 

 Pose sur paroi inclinées à fruit négatif (projection vers l’extérieur) : 15º maximum, 
 Les panneaux peuvent être mis en œuvre en linteaux de baie 
 Pose possible sur Constructions à Ossature Bois (COB) conformes au NF DTU 31.2 de 2019, limitée à : 

- hauteur 10 m maximum (+ pointe de pignon) en zones de vent 1, 2 et 3 en situation a, b, c, 
- hauteur 6 m maximum (+ pointe de pignon) en zone de vent 4 et/ou en situation d,  
en respectant les prescriptions du § 2.5 du Dossier Technique et les figures 43 à 52. 

Les situations a, b, c et d sont définies dans le NF DTU 20.1 P3. 
 Exposition au vent correspondant à des pressions et dépressions sous vent normal selon les règles NV65 modifiées, de valeur 

maximale de 1200 Pa avec entraxes des inserts de 650 x 650 mm et un entraxe des montants de 710 mm. 
 Le procédé de bardage rapporté PORCELANOSA KRION® lux fixation C-BOLT peut être mis en œuvre en zones de sismicité 

et bâtiments suivant le tableau ci-dessous (selon l’arrêté du 22 octobre 2010 et ses modificatifs) : 

1.2. Appréciation 

1.2.1. Aptitude à l’emploi du procédé 

1.2.1.1. Stabilité 
Le bardage rapporté ne participe pas aux fonctions de transmission des charges, de contreventement et de résistance aux 
chocs de sécurité. Elles incombent à l'ouvrage qui le supporte. 
La stabilité du bardage rapporté sur cet ouvrage est convenablement assurée dans le domaine d'emploi proposé. 

1.2.1.2. Sécurité en cas d’incendie 
Le respect de la Réglementation incendie en vigueur est à vérifier au cas par cas selon le bâtiment visé. 
Les vérifications à effectuer (notamment quant à la règle dite du "C + D", y compris pour les bâtiments en service) doivent 
prendre en compte les caractéristiques suivantes : 
 Classement de réaction au feu du parement extérieur : B - s1, d0 selon rapport d’essais CSTB du CSTB N° RA20-0137 du 

12/06/2020 selon les dispositions décrites au §2.10.1 du Dossier Technique. 
 Masse combustible du parement : Panneaux 12 mm : 202,40 MJ/m² (valeur basée sur le PCS selon rapport n° 250604 du 

25-06-2012 de l’université Jaume I de Castellón). 
Les dispositions à respecter dans les bâtiments pour lesquels l’IT249 de 2010 est appliquée sont décrites au § Sécurité incendie 
du Dossier Technique. 

1.2.1.3. Prévention des accidents lors de la mise en œuvre 
Le procédé dispose d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS). L’objet de la FDS est d’informer l’utilisateur de ce procédé sur 
les dangers liés à son utilisation et sur les mesures préventives à adopter pour les éviter, notamment par le port d’équipements 
de protection individuelle (EPI). 

1.2.1.4. Pose en zones sismiques 
Le procédé de bardage rapporté KRION® fixation CBOLT® peut être mis en œuvre en zones sismiques et bâtiments définis au 
§ 2 du Dossier Technique selon les dispositions particulières décrites en Annexe A au §2.11. 
Pour des hauteurs d’ouvrage ≤ 3,5 m, la pose en zones sismiques du procédé de bardage rapporté PORCELANOSA KRION® est 
autorisée sans disposition particulière, quelles que soient la catégorie d’importance du bâtiment et la zone de sismicité (cf. 
Guide ENS). 
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Tableau 1 - Pose du procédé de bardage rapporté PORCELANOSA KRION® (avec ou sans collage, cf. § 2.2.4) en 
zones sismiques pour les formats (largeur x hauteur) < 1500 x 3000 mm 

Zones de sismicité 
Classes de catégories d’importance des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X X X 

3 X X X  

4 X X X  

X Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté. 
X Pose autorisée sur parois planes et verticales en béton ou de COB, conforme au NF DTU 31.2 de 2019 selon les 

dispositions décrites dans l’Annexe A au §2.11. 
 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté pour les établissements scolaires à un 

seul niveau (appartenant à la catégorie d’importance III) remplissant les conditions du paragraphe 1.11 des Règles de 
Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014). 

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté pour les bâtiments de catégorie 
d’importance II remplissant les conditions du paragraphe 1.11 des Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 
révisées 92 (NF P06-014). 

 Pose non autorisée, à l’exception des hauteurs d’ouvrages ≤ 3,50 m (cf. guide ENS) 

Tableau 1bis - Pose du procédé PORCELANOSA KRION® en sous-face et en bardage rapporté pour les formats 
largeur >1500 ou hauteur >3000mm en zones sismiques (l x H) 

Zones de sismicité 
Classes de catégories d’importance 

des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X   

3 X    

4 X    

X Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté 
 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté pour les établissements scolaires 

à un seul niveau (appartenant à la catégorie d’importance III) remplissant les conditions du paragraphe 1.11 des 
Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014), 

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté pour les bâtiments de catégorie 
d’importance II remplissant les conditions du paragraphe 1.11 des Règles de Construction Parasismiques PS-MI 
89 révisées 92 (NF P06-014). 

 Pose non autorisée, à l’exception des hauteurs d’ouvrages ≤ 3,50 m (cf. guide ENS) 

 

1.2.1.5. Performances aux chocs 
Les performances aux chocs extérieurs du procédé KRION® fixation C-BOLT® correspondent, selon la norme P08-302 et les 
Cahiers du CSTB 3546-V2 et 3534, à la classe d’exposition Q4 en difficilement remplaçable. 

1.2.1.6. Isolation thermique 
Le respect de la Règlementation Thermique en vigueur est à vérifier au cas par cas selon le bâtiment visé. 

1.2.1.7. Eléments de calcul thermique 
Le coefficient de transmission thermique surfacique Up d’une paroi intégrant un système d’isolation par l’extérieur à base de 
bardage ventilé se calcule d’après la formule suivante : 

ji
i

i
cp n

E
UU 

 
 

Avec : 
 

Uc  est le coefficient de transmission thermique surfacique en partie courante, en W/(m2.K). 
i  est le coefficient de transmission thermique linéique du pont thermique intégré i, en W/(m.K), (ossatures). 
Ei  est l’entraxe du pont thermique linéique i, en m. 

 
1 Le paragraphe 1.1 de la norme NF P06-014 décrit son domaine d’application 
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n  est le nombre de ponts thermiques ponctuels par m² de paroi. 
j  est le coefficient de transmission thermique ponctuel du pont thermique intégré j, en W/K (pattes-équerres). 

Les coefficients  et  doivent être déterminés par simulation numérique conformément à la méthode donnée dans les règles 
Th-Bât, fascicule Ponts thermiques. En absence de valeurs calculées numériquement, les valeurs par défaut données au § 2.4 
du fascicule Parois opaques du document « RT : valeurs et coefficients pour l’application des règles Th-Bât » peuvent être 
utilisées.  
Au droit des points singuliers, il convient de tenir compte, en outre, des déperditions par les profilés d’habillage. 

1.2.1.8. Etanchéité 
A l'air : elle incombe à la paroi support, 
A l'eau : elle est assurée de façon satisfaisante en partie courante par les joints à recouvrement des parements entre eux 
compte tenu de la verticalité de l’ouvrage et de la présence de la lame d’air ; et en points singuliers, par les profilés d’habillage. 
 Sur les supports béton ou maçonnés : le système permet de réaliser des murs de type XIII au sens du document « Conditions 

Générales d'emploi des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur faisant l'objet d'un Avis Technique » (Cahier du CSTB 
1833 de mars 1983), les parois supports devant satisfaire aux prescriptions des chapitres 2 et 4 de ce document, et être 
étanches à l'air. 

 Sur supports COB : l’étanchéité est assurée de façon satisfaisante dans le cadre du domaine d’emploi accepté. 

1.2.2. Durabilité 
La durabilité du gros-œuvre est améliorée par la mise en œuvre de ce bardage rapporté, notamment en cas d'isolation 
thermique associée. 

1.2.3. Fabrication et contrôles  
Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de vérification de fabrication décrits dans le cf. § 2.9.5 

1.2.4. Impacts environnementaux 

Données environnementales  
Le procédé de bardage Système KRION® fixation CBOLT® fait l’objet d’une Déclaration Environnementale (DE) n°1-33:2019. 
Cette DE a été établie en janvier 2019 par KRION SYSTEMPOOL S.A. Elle a fait l’objet d’une vérification par tierce partie 
indépendante selon l’arrêté du 31 août 2015 par Marcel Gómez Consultoría Ambiental et est déposée sur les sites www.inies.fr; 
www.declaration-environnementale.gouv.fr. 
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans 
lesquels les procédés visés sont susceptibles d’être intégrés. 

Aspects sanitaires 
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment 
l’ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur 
fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. Le contrôle des 
informations et déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent avis. 
Le titulaire du présent avis conserve l’entière responsabilité de ces informations et déclarations. 

1.3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé 
Pour satisfaire la Réglementation incendie en vigueur, le respect du classement de réaction au feu induit des dispositions 
techniques et architecturales, qui ne sont pas illustrées dans les détails du Dossier Technique.  
Le procédé ne dispose pas d’éléments permettant de préciser les dispositions décrites dans l’IT249 de 2010 dans les 
bâtiments pour lesquels cette instruction technique est appliquée. 

Cet Avis Technique est assujetti à une certification de produits  portant sur les éléments KRION® fixation C-BOLT®.
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2. Dossier Technique 
Issu du dossier établi par le titulaire 

2.1. Données commerciales 

2.1.1. Coordonnées  

Titulaire(s) : Société Butech Building Technology S.A.U 
 Carretera Villarreal-Puebla de Arenoso (CV-20) km. 2,5 
 ES-12540 Villarreal, Castellón 
 Tél. : (+34) 964 53 62 00 
 Email : cramos@butech.es  
 Internet : http://www.butech.es/fr 

 

Distributeur(s) : Société Porcelanosa Groupe 
 Zac des Fossés Neufs 
 Parc des Vergers 
 FR-91250 Tigery 
 Tél. : 01 69 90 90 90 
 Email : cramos@butech.es  
 Internet : http://www.porcelanosa.com/fr 

2.1.2. Identification 
Les panneaux en KRION® bénéficiant d'un certificat QB sont identifiables par un marquage conforme aux « Exigences 

particulières de la Certification  des bardages rapportés, vêtures et vêtages, et des habillages de sous-toiture » et 
comprenant notamment : 

Sur le produit  

 Le logo , 
 Le numéro du certificat, 
 Le repère d’identification du lot de la fabrication 

Sur les palettes  

 Le logo , 
 Le numéro du certificat, 
 Le nom du fabricant,  
 L’appellation commerciale du produit, 
 Le numéro de l’Avis Technique. 
 
Cet Avis Technique est assujetti à une certification de produits QB15 portant sur les panneaux en KRION® Lux fixation C-
BOLT. 
Les transformateurs sont certifiés QB15. 
 

2.1.3. Distribution 
La Société Porcelanosa ne pose pas elle-même ; elle distribue et livre les éléments du système KRION® fixation C-BOLT® à 
des entreprises de pose. 
Les éléments fournis par la Société Porcelanosa comprennent les panneaux KRION® fixation C-BOLT®, pattes-équerres Butech, 
inserts, agrafes C-BOLT, la colle Krion et pièces en caoutchouc (une bande autoadhésive souple en polyuréthanne cellulaire, 
cf. § 2.2.2.4), lisses et montants verticaux. 
Les autres éléments (chevrons, pattes-équerres, isolant, chevilles…) peuvent être approvisionnés au choix, soit par un 
fournisseur, soit par la société Butech sur demande spécifique, en conformité avec la description qui en est faite au Dossier 
Technique. 
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2.2. Description 
Le procédé PORCELANOSA KRION® est un système complet de bardage comprenant 

2.2.1. Panneaux KRION®  
Panneaux ignifugés, massifs et homogènes composés de 30% de résines polymères acryliques de poly méthacrylate de méthyle 
(PMMA) et de 70% de tri hydrate d’alumine (THA), des pigments organiques ou minéraux et des catalyseurs. 

Joint ouvert 
 Format standard de fabrication des panneaux (hxLxe) : 

750 mm x 2700 mm x 12 mm  
920 mm x 2700 mm x 12 mm  
1340 mm x 2700 mm x 12 mm 
1510 mm x 2700 mm x 12 mm 

 Format maximal des plaques pour la mise en œuvre sur site : 2700 mm x 2 700 mm x 12 mm (avec collage sur site ou en 
usine) 

Joint à recouvrement ou à emboitement mâle/femelle 
 Format (H x l xe) des plaques pour la mise en œuvre sur site sans collage sur chantier : 

750 mm x 3670 mm x 12 mm 
920 mm x 3670 mm x 12 mm   
1340 mm x 3670 mm x 12 mm 
1510 mm x 3670 mm x 12mm  
3670 mm x 2700 mm x 12 mm (format maximal de plaque pour collage en usine)  

 Format maximal des plaques pour la mise en œuvre avec collage sur site (cf. § 2.4.6) : 6000 mm x 3670 mm x 12 mm (avec 
collage sur site) 

Les tolérances dimensionnelles des panneaux sont les suivantes : 
 Longueur et hauteur : ± 0,5 mm, 
 Épaisseur : ± 0,5 mm, 
 Planéité : ± 0,2 % suivant longueur, 
 Equerrage : ± 0,71 % différence des diagonales, 
 Rectitude des bords : ± 0,5 %, 
Ils présentent les caractéristiques mécaniques suivantes : 
 Masse surfacique : 20,95 kg/m², 
 Absorption d’eau : ≤ 0,14 % selon ASTM D570. 
 Coefficient de dilatation thermique : 3,72 x 10-5 mm/mm.ºC ASTM D228, 
Les panneaux sont usinés avec des perçages dans lesquels se logent les inserts métalliques keil (cf. § 2.2.3) en acier inoxydable. 
 Distance du centre de l’insert aux bords du panneau fini : 100mm mini à 275mm maxi (cf. fig. 12) 
 Distance du centre de l’insert aux bords du panneau collé : 50 mm maxi tout en respectant un entraxe entre insert à 650 

mm maxi (cf. fig. 14). 
 L’entraxe maximum entre inserts est de 650 mm horizontalement et de 650 mm verticalement. 
 Finition standard des panneaux brillante, satiné, mate et lisse, 
 Gamme standard de 14 coloris :  

1100 Snow White 6506 Greggio 

1100 Snow White East 6509 Moai 

1104 FREEZE WHITE 6703 Santorini Blue 

4102 Extreme Light 6902 Light Grey 

6101 Frost White 6903 Grey 

6501 Cream 6908 Scommeto 

6502 Pearl 6909 Colosseo grey 

D’autres coloris et aspects validés en usine peuvent être proposés dans le cadre de l’élargissement de la gamme actuelle sur 
la base du suivi interne de fabrication et du suivi externe du CSTB. 

2.2.2. Ossature aluminium 

2.2.2.1. Pattes-équerres  
 Les pattes-équerres (cf. fig. 2) sont conformes aux prescriptions du Cahier du CSTB 3194_V2, en alliage d’aluminium 6005 

T6 d’épaisseur 3 mm minimum.  
 Les pattes-équerres adaptées aux montants Butech doivent être en aluminium 6005 T6 d’épaisseur 3,2 mm, conformes au 

Cahier du CSTB 3194_V2. 
D’autres pattes-équerres de caractéristiques conformes au cahier du CSTB 3194_V2 peuvent être utilisées. 
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La fixation des profilés à l’équerre se fait par des vis autoperceuses en acier inoxydable avec rondelle EPDM. 
L’ossature étant obligatoirement dilatable (bridée en zones sismiques), 2 types d’équerres doivent être utilisés, présentant une 
distance de 1 m maximum : 
L’équerre en point de fixation fixe reprend la charge du poids du parement et une partie des efforts au vent. 
Dans le cas des pattes-équerres Butech, chaque point fixe est composé de 2 pattes-équerres mises en œuvre en opposition. 
L’équerre simple en point de fixation dilatable reprend uniquement les efforts au vent (excepté en zone sismiques). 
La résistance admissible des pattes-équerres aux charges verticales à prendre en compte doit être celle correspondant à une 
déformation sous charge égale à 1 mm. 
Pour les supports existants, la détermination du type de fixation des équerres dans le support doit être déterminée par une 
reconnaissance au préalable du support avec des essais d’arrachements, conformément au Cahier du CSTB 1661-V2. 

2.2.2.2. Montants verticaux (cf. fig. 3 à 5) 
Les montants verticaux sont en alu 6005 T6 d’épaisseur 2.7mm conforme à la norme NF EN 755-2, selon des tolérances 
dimensionnelles conformes à la norme NF EN 755-9, et fournis en longueur maximale de 6 m : 
 Profil T 60x60x2.7mm (cf. fig. 3) aboutage des lisses 
 Profil L 60x40x2.7mm (cf. fig. 4) Intermédiaire 
 Profil Tubulaire 80x20x2.7mm (cf. fig. 5) sur COB 
D’autres montants verticaux de caractéristiques géométriques et mécaniques conformes au cahier 3194_V2 peuvent être 
utilisés. 

2.2.2.3. Lisses (cf. fig. 6) 
Les lisses sont en alu 6005 T6 d’épaisseur 2.7mm conforme à la norme NF EN 755-2, selon des tolérances dimensionnelles 
conformes à la norme NF EN 755-9, et fournies en longueur maximale de 3,6 m. 
Les lisses sont fixées par l'intermédiaire de deux vis (cf. §2.4.3.2) sur des montants verticaux conformes au Cahier du CSTB 
3194_V2. 
L'aboutage des lisses est réalisé obligatoirement au droit du profilé en T d'une largeur de 60 mm. 
Les lisses de chaque côté de ce type d'aboutage doivent porter sur au moins 2 appuis.  
En extrémité, le porte à faux de la lisse est limité à 250 mm. 

2.2.2.4. Agrafes C-BOLT (cf. fig. 7 à 10) 
Les agrafes sont de largeur de 50,8 mm en 6005 T6 conforme à la Norme NF EN 755-2 et comporte une bande autoadhésive 
souple en polyuréthanne cellulaire à réception de 2mm d’épaisseur (référence ISO ZELL TAPE) fournie par la Société 
Porcelanosa. 
Il y a trois types d’agrafes à l’arrière des panneaux de krion : 
 Agrafe de réglage c1 : Avec un trou de fixation hexagonal afin de recevoir l’insert Keil qui se situe à l’extrémité droite et sur 

la lisse haute du panneau, bloque verticalement le panneau mais permet la dilatation horizontale. On l’utilise pour les surfaces 
<11m² (cf. fig. 7). 

 Agrafe de réglage c2 : Avec deux trous de fixation hexagonal afin de recevoir l’insert keil qui se situe à l’extrémité droite et 
sur la lisse haute du panneau, bloque verticalement le panneau mais permet la dilatation horizontale. On l’utilise pour les 
surfaces >11m² (cf. fig. 8). 

 Agrafe standard : Sans trou en partie supérieure, qui est utilisée pour tous les autres points de fixation, permet la dilatation 
horizontale et verticale (cf. fig. 9). 

Pour avoir un point fixe, qui est systématiquement positionné à l’extrémité gauche du panneau et sur la lisse haute des 
panneaux, on utilise deux pièces en U (cf. fig. 10). Ces deux pièces sont fixées aux lisses avec des vis auto-perceuses A2 
Ø 4.2x14 mm, le PK de ces vis sur un support aluminium de 2.5 mm est égale à 1,6 kN selon la NF P30-310.  

2.2.3. Insert Keil 
L’insert Keil doit être positionné dans le trou borgne (cf. fig. 11) en ayant vérifié au préalable l’absence de poussière. 
Aucune rondelle n’est autorisée entre l’insert et la plaque de KRION®, ni entre la vis et l’insert. 
L’agrafe est positionnée sur l’insert. Le trou hexagonal de l’agrafe doit parfaitement s’intégrer avec la tête hexagonale de l’insert 
Keil. La partie haute de l’insert doit être à fleur avec l’agrafe. 
La fixation des pattes-agrafes au dos des panneaux s'effectue au moyen d'une vis aveugle inox à tête hexagonale fabriquée 
par la Société KEIL et de référence M 6x10 DS14 (tête hexagonale de 14 mm et corps de vis de 10 mm). Elle est vissée en 
exerçant une légère pression sur l’agrafe. L’insert Keil va alors se déployer et venir bloquer la vis grâce aux 4 contre-dépouilles 
qui forment cet insert à verrouillage de forme. 
Le positionnement des agrafes correspond aux inserts placés en partie arrière des panneaux (cf. fig. 12 et 13) selon le 
calepinage établi par l’entreprise de pose en accord avec le transformateur certifié QB15 façades KRION® et le titulaire de l’Avis 
Technique.   
La mise en œuvre de l’insert est effectuée par des transformateurs certifiés QB15 ou des entreprises spécialisées dans les 
revêtements de bardages rapportés, dont le personnel a reçu une formation sur la mise en œuvre du système Porcelanosa 
Krion Lux fixation C-BOLT, dispensée par Porcelanosa. Cette formation est validée par une attestation nominative.  

2.2.4. Fixations des lisses 
Les lisses sont fixées par vis autoperceuses en acier inoxydable A2 Ø 5,5x22 mm à raison de deux vis par jonction lisse ossature 
sur profil, les profils ayant une épaisseur de 2,7mm. 
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La valeur de résistance caractéristique à l'arrachement PK de ces vis sur un support aluminium de 2,5 mm est égale à 2,7 KN, 
selon la norme NF P30-314.  

2.2.5. Isolant 
Isolant, certifié ACERMI, conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB 3194_V2. 

2.2.6. Accessoires associés 
Les pièces d’appui de baies, les tableaux et les linteaux peuvent être réalisés en panneaux KRION® lux C-BOLT ou en éléments 
monoblocs (réservés sur béton et maçonnerie) sur ossature propre à chaque chantier ou en profilés d'habillage métalliques 
usuellement utilisés pour la réalisation des points singuliers des bardages traditionnels. La plupart figure au catalogue de 
producteurs spécialisés, d'autres sont à façonner en fonction du chantier ; ils doivent répondre aux spécifications ci-après : 
 -Tôle d'aluminium oxydée anodiquement classe 15 ou 20 selon norme NF A 91-450 ou prélaquée selon norme NF EN 1396 

complétée par le Cahier du CSTB 3812 d’épaisseurs 10/10ème et 15/10ème mm, 
 -Tôle d'acier galvanisé au minimum Z 350 et d’épaisseur 8/10ème mm au minimum, et prélaquée selon norme NF P34-301 

pour les atmosphères rurales non polluées sinon se référer à la norme NF P34-301. 

2.3. Dispositions de conception 

2.3.1. Dimensionnement 

L’ossature devra faire l’objet, pour chaque chantier, d’une note de calcul établie par l’entreprise de pose assistée, si nécessaire, 
par le titulaire la Société Porcelanosa Groupe. 
Tous les éléments sont fabriqués dans un alliage d’aluminium 6005 avec traitement thermique T6 et d’une densité de 2,7 g/cm3. 
La charge au vent du site est à comparer avec les charges au vent admissible au vent normal selon les Règles NV65 
modifiées indiquée au paragraphe 1.1.2. 

Concernant la tenue au vent, les valeurs admissibles sous vent normal annoncées vis-à-vis des effets de la dépression 
tiennent compte d’un coefficient de sécurité pris égal à 4 sur la valeur de ruine, laquelle s’est traduite en essai par la 
rupture du parement au droit d'une agrafe. 

Fixations sur béton et maçonnerie 
Les fixations à la structure porteuse doivent être choisies compte tenu des conditions d'exposition au vent et de leur valeur de 
résistance de calcul à l'arrachement dans le support considéré. 
Dans le cas de supports en béton plein de granulats courants ou maçonneries, la résistance à l’état limite ultime des chevilles 
sera calculée selon l’ETE selon les ETAG 001, 020 ou 029 (ou DEE correspondant). 
Dans le cas de supports dont les caractéristiques sont inconnues, la résistance à l’état limite ultime des chevilles sera vérifiée 
par une reconnaissance préalable, conformément au document « Détermination sur chantier de la résistance à l’état limite 
ultime d’une fixation mécanique de bardage rapporté » (Cahier du CSTB 1661-V2). 

Ossature aluminium 
La mise en œuvre de l’ossature aluminium et des pattes-équerres est conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB 3194_V2, 
renforcées par celles ci-après : 
 L’ossature sera de conception librement dilatable (excepté en zone sismiques). 
 La coplanéïté des montants devra être vérifiée entre montants adjacents avec un écart admissible maximal de 2 mm. 
 La résistance admissible des pattes-équerres aux charges verticales à prendre en compte doit être celle correspondant à une 

déformation sous charge égale à 1 mm. 
 La longueur maximum des montants est de 6 m. 
 Le système de bardage en KRION® est composé d’équerres en aluminium, de longueur variable, qui se fixent directement 

sur le mur et sur lesquels se fixent des profils en aluminium en section T60/60/2,7 mm ou profil en L 60 x 40 2,7 mm au 
moyen de vis auto-perceuses en acier inoxydable A2. Enfin, les panneaux en KRION® s’installent sur les lisses à l’aide des 
agrafes fixées sur les inserts KEIL (cf. fig. 15 à 17). 

 La distance entre pattes-équerres est de 1000 mm maximum. 
 L’entraxe des montants est au maximum de 710 mm sur béton et maçonnerie (ou 645 mm sur COB). 
Le positionnement des agrafes correspond aux inserts placés en partie arrière des panneaux (cf. fig. 12 et 13) selon le 
calepinage établi par l’entreprise de pose en accord avec le transformateur certifié QB15 façades KRION® et la Société 
Porcelanosa.  

2.3.2. Calepinage et auto-contrôle 
Un plan de calepinage préalable doit être prévu par l’entreprise de pose en accord avec la Société Porcelanosa.  
La manutention des panneaux sur le chantier doit être effectuée avec les moyens appropriés pour éviter d'endommager ceux-
ci. Des ventouses peuvent être utilisées pour faciliter leur manipulation. 
Une inspection visuelle des panneaux doit être réalisée pour confirmer que ces derniers ne présentent pas de défauts. 
Un contrôle dimensionnel doit également être effectué par l’entreprise pour s’assurer que les dimensions des pièces sont bien 
celles stipulées dans le projet. Chaque panneau est identifié par un numéro et doit correspondre à la commande. 
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2.4. Dispositions de mise en œuvre 

2.4.1. Principes généraux de pose (cf. § 2.3.2) 
Les panneaux sont fixés sur les lisses par l’intermédiaire des agrafes c-Bolt. 
Les agrafes réglables et fixes sont positionnées sur une ligne horizontale en rive haute des panneaux et les agrafes standards 
sur les autres lignes horizontales. 
Pour la lisse supérieure des panneaux uniquement, les 2 pattes-agrafes réglables positionnées chacune à une extrémité du 
panneau reprennent l’ensemble du poids propre du panneau. Elles sont fixées par une vis pour une surface < 11 m² et deux 
vis pour une surface > 11 m² (cf. §2.2.2.4). 
La vis inox à tête hexagonale sera mise en place sur le chantier, par l’entreprise de pose. Cette opération sera effectuée sur un 
plan de travail horizontal, panneau à plat, face vue contre le plan, à l’aide d’une visseuse de puissance mini 500 W à limiteur 
de couple de 2 à 6 Nm avec butée de profondeur, le couple de serrage 2,5<T <4 Nm. 
L’entreprise de pose doit vérifier que les agrafes ne sont pas trop serrées sur le panneau, de manière à ce qu’elles puissent 
être tournées manuellement pour assurer un alignement parfait des agrafes permettant l’emboitement de celles-ci sur les lisses 
horizontales lors de la pose du panneau. 

2.4.2. Pose de l’isolant thermique 
L’isolant, certifié ACERMI, est mis en œuvre conformément aux prescriptions des documents : « Règles générales de conception 
et de mise en œuvre de l'ossature métallique et de l'isolation thermique des bardages rapportés faisant l'objet d'un Avis 
Technique » (Cahier du CSTB 3194_V2). 

2.4.3. Découpage sur site 
Le découpage sur site doit rester une opération exceptionnelle compte tenu d’un calepinage préalable. 
Le découpage du Krion sur site doit être réalisé avec une fraiseuse manuelle à base ronde permettant de s’appuyer sur un 
gabarit favorisant un appui et facilitant le guidage. 
Il faut utiliser des fraises en en métal dur. 

2.4.4. Réalisation de la pose sur chantier 
Les opérations réalisées sur chantier sont limitées à la fixation des panneaux, l'assemblage des panneaux par collage (cf. fig. 
15 et 16), et la finition par ponçage.  

2.4.5. Collage en usine (transformateur certifie QB15) 
Chaque fois qu’il faut coller deux plaques de krion et créer une surface plus grande sans joint, il est nécessaire avant 
d’appliquer l’adhésif de nettoyer la zone avec un chiffon et un alcool méthylique, afin de la rendre propre. Afin d’obtenir des 
joints invisibles, l’utilisation de l’adhésif KRION est essentiel. Après nettoyage un cordon de colle doit être appliqué dans la 
partie femelle de la plaque inférieure. Et il faut empiler rapidement la plaque supérieure. 
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2.4.6. Panneau avec ou sans collage sur chantier 
On peut dissocier la pose des panneaux : 
 Panneaux sans collage dont le format de fabrication correspond au format de pose (cf. fig. 17). Les panneaux sont déjà prêts 

pour la pose sur chantier. 
 Panneaux avec collage sur chantier après ponçage décrit ci-dessous (cf. fig. 15 et 16) : 

Collage à emboitement male/femelle par empilement des panneaux  
Pour obtenir une surface uniforme sans impuretés il faut nettoyer avec du papier blanc absorbant imprégné d'alcool à 96º les 
jonctions des panneaux. Postérieurement, un cordon de colle doit être appliqué dans la partie femelle de la plaque inférieure. 
Et il faut empiler rapidement la plaque supérieure.  

Ponçage pour joints collés 
1. Matériel nécessaire 
Ponceuse roto-orbitale à position double, avec orbite variable et avec raccordement pour aspiration. Papier circulaire de 
ponçage à l’oxyde d’aluminium avec orifices d’aspiration et de différents grains selon le type de finition souhaitée. 
Lunettes de protection empêchant la pénétration de poussière dans les yeux. 
Masques de type anti-poussière pour éviter l’inhalation de la poussière du KRION®. 
2. Exécution 
Le temps de séchage de la colle est de 45 minutes, ensuite la façade peut être poncée. Ce ponçage comporte trois phases 
clairement différenciées.  
La première phase consiste en un procédé d’ébauchage. Pour ce premier ponçage, on utilise une ponceuse roto-orbitale à 
grande orbite (8 mm ± 1 mm) et équipée d’un disque circulaire et de papier de grain numéro 80. Tous les passages doivent 
être effectués dans le même sens. L’usure doit être uniforme, les passages doivent être réalisés en appliquant la même 
pression. 
Pendant cette phase, une inspection visuelle doit être réalisée pour détecter les petites imperfections appréciables. Ces 
imperfections doivent être réparées avant de commencer la phase de ponçage suivante.  
Le premier ponçage une fois achevé et les petites imperfections détectées ayant été réparées, la seconde phase peut débuter. 
Celle-ci se réalise avec une ponceuse roto-orbitale également, mais avec orbite plus petite que la précédente (6 mm ± 1 mm), 
et un papier de ponçage de grain 150 ou supérieur.  

Colle KRION®  
La colle KRION® utilisée pour le collage des panneaux est une colle bi-composante à base de méthacrylate. 

Conditions de conditionnement et d’utilisation de la colle KRION®  
Les opérations suivantes doivent être réalisées avant d’utiliser la colle KRION® : 

 Vérifier en premier lieu la date de péremption. Il est nécessaire de s’assurer que la colle n’est pas périmée. 
 Utiliser un pistolet d’application de la colle KRION®. 
 Presser le frein à l’aide du pouce tout en tirant le coulisseau de poussée afin de libérer le logement du tube de colle KRION®. 
 Prendre le tube de colle et placer celui-ci dans le logement du pistolet prévu à cet effet. 
 Fermer le cache supérieur du pistolet pour que le tube de colle soit bien maintenu en place. 
 Retirer le bouchon en le tournant d’un demi-tour. 
 Presser la gâchette du pistolet à plusieurs reprises jusqu’à ce que du liquide sorte par les deux orifices du tube de colle. 
 Disposer la canule de mélange en position correcte sur le tube de colle. 
 Les orifices de la canule doivent coïncider avec les orifices du tube de colle. 
 Tourner le bouchon de la canule d’un demi-tour pour fermer. 
 Actionner la gâchette du pistolet jusqu’à ce que de la colle sorte par la pointe de la canule. 
 Éliminer un peu de colle sur un morceau de papier pour garantir que le mélange soit correct. 
 La colle est prête à être utilisée. 
 Après avoir utilisé la colle, pressez le frein du pistolet à l’aide du pouce afin de relâcher la pression. 
 Retirer la canule de mélange et visser le bouchon original. 
 Retirer le tube de colle du pistolet et le conserver en position horizontale. 

Les points les plus importants pour l’exécution des travaux de joints collés sont : 
 Nettoyage à l’alcool des bords à coller et des inserts. 
 Application d’un cordon adhésif (cf. § 2.2.2.4) sur la zone intermédiaire et la zone extérieure du joint femelle (joint creux), 

de sorte que lors de la jonction des deux pièces, l’adhésif s’écoule sur le côté extérieur. 
 Les cartouches d’adhésif doivent être conservées à une température comprise entre 17°C et 32ºC avant son utilisation ; de 

manière à conserver ses performances initiales. 
 La température d’utilisation peut être comprise entre -10ºC et 40ºC. Si la température ambiante n’est pas comprise dans 

cette plage de température, les travaux doivent être décalés.  
 L’humidité n'est pas un facteur limitant pour travailler sur site et n'affecte pas les caractéristiques de résistance de l'adhésif. 

Cependant, sous la pluie le travail doit être suspendu. 
Des mesures de températures doivent être réalisées sur site, de manière à vérifier que l'on se trouve dans la plage d'utilisation 
recommandée du produit.  
Le porte-à-faux maximal des panneaux est de 275 mm. 
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2.4.7. Traitement des joints  
Les joints peuvent être ouverts, à emboitement mâle/femelle (joints collés) ou à recouvrement.  
Les joints ouverts ou à recouvrement permettent le mouvement libre des panneaux lors de la dilatation de ceux-ci.  
Les éléments standards sont disposés de façon à laisser des joints de dilatation en feuillure ou ouverts d'une hauteur variable 
en fonction du format du panneau soudé. Les joints ouverts doivent être d’une hauteur inférieure ou égale à 8 mm. 
La dilatation maximale à prendre en compte est de 3,72x10 5 mm/mm°C pour un delta de température T de 80ºC (min :  
-20ºC/max : 60ºC).  
La détermination du jeu de dilation X en mm des panneaux est indiqué dans les tableaux ci-dessous, en considération les 
tolérances de fabrication et un delta de températures de 80ºC, selon les équations suivantes : 
 

X horizontal (mm) = 3,72*10-5*(l+1)*80 
 

X vertical (mm) = 3,72*10-5*(H+1)*80 
X = jeu de dilatation (mm) 
L = longueur du panneau (mm)   
H = hauteur du plaque (mm) 
Afin de permettre la mobilisation de la totalité du jeu prévu entre panneaux, il faudra tenir compte des conditions thermiques 
lors de la pose. 
 
Joint vertical (cf. fig. 21, 22) 

Longueur L 
(mm) 

Jeu dilatation x 
(mm) Type de joint 

L ≤ 1000 3 

Ouvert ou fermé par joint  
à recouvrement ou emboitement 

1000 < L ≤ 1700 5 
1700 < L ≤ 2000 6 
2000 < L ≤ 2700 8 
2700 <L ≤ 3000 9 Fermé par joint  

à recouvrement ou emboitement 3000 < L ≤ 3700 11 
 
Joint horizontal (cf. fig. 20) 

Hauteur H 
(mm) 

Jeu dilatation x 
(mm) Type de joint 

H ≤ 1000 3 

Ouvert ou fermé par joint  
à recouvrement ou emboitement 

1000 < H ≤ 1700 5 
1700 < H ≤ 2000 6 
2000 < H ≤ 2700 8 
2700 < H ≤ 3000 9 

Fermé par joint  
à recouvrement ou emboitement 

3000 < H ≤ 3700 11 
3700 < H ≤ 4000 12 
4000 < H ≤ 4700 14 
4700 < H ≤ 5000 15 
5000 < H ≤ 5700 17 
5700 < H ≤ 6000 18 

2.4.8. Ventilation de la lame d’air 
Une lame d’air d’épaisseur minimale de 20 mm devra être constituée entre la lisse et le nu extérieur de l’isolant thermique. 

2.4.9. Points singuliers 
Les figures 24 à 37 constituent un catalogue d'exemples de traitement des points singuliers. 

2.4.10. Pose en zones exposées aux chocs 
Le procédé peut également être mis en œuvre en rez-de-chaussée de classe d’exposition Q4 en parois difficilement remplaçable. 

2.4.11. Pose en habillage de sous-face (cf. 38 à 42) 
La mise en œuvre en sous-face est admise pour le système PORCELANOSA KRION LUX® fixation C-BOLT® sur les parois 
horizontales en béton neuves ou déjà en service inaccessibles (à plus de 3 m du sol), sans aire de jeux à proximité, en respectant 
les préconisations suivantes :  
 L’entraxe entre montants d’ossature est limité à 400 mm. 
 Les pattes-équerres sont doublées et posées en opposition. 
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 La densité des fixations mécaniques de l’éventuel isolant extérieur du mur support devra être doublée. 
 Mise en œuvre d'un profilé de rejet d'eau ou constitution d'un déport goutte d'eau en pied de bardage, 
 L'ossature porteuse de la sous-face doit être indépendante des ouvrages de façade. 
 Le poids propre du procédé (panneaux, ossature, isolant, etc.) doit être retiré de la performance au vent 

2.5. Pose sur COB 
La pose sur Constructions à Ossature Bois (COB) conformes au NF DTU 31.2 de 2019 est limitée à : 
 hauteur 10 m maximum (+ pointe de pignon) en zones de vent 1, 2 et 3 en situation a, b, c, 
 hauteur 6 m maximum (+ pointe de pignon) en zone de vent 4 et/ou en situation d,  

en respectant les prescriptions de ce paragraphe et les figures 45 à 54. 
Les situations a, b, c et d sont définies dans le NF DTU 20.1 P3. 

La paroi de COB est conforme au NF DTU 31.2 de 2019. 
La hauteur maximale des panneaux est la hauteur d'un étage 3 m maximum. 
Les panneaux de KRION seront fixés sur une ossature rapportée composée de profilés tubulaires verticaux de 3 m maxi (le 
pontage des jonctions entre montants successifs par les panneaux KRION® fixation C-BOLT® est exclu) en aluminium en alliage 
6005 T6 de section 80 x 20 x 2,7 mm implantés au droit des montants de la COB (entraxe de 645mm maxi) par l’intermédiaire 
de la vis à bois EJOT Super-Saphir JT3 2-M6,5 x 50 E16 fixée tous les 600 mm maximum, afin de réserver une lame d’air de 
20 mm minimum entre le mur et le revêtement extérieur. La résistance caractéristique à l'arrachement PK de ces vis est égale 
à 2,16 kN pour un ancrage de 26 mm, selon la norme NF P30-310. 
La fixation de la lisse sur le profilé tubulaire s’effectue à l’aide des fixations décrites au §2.4.3 (2 fixations par intersection). 
Sur chantier deux pré-perçages doivent être faits : 
 Un au montant tubulaire, par la partie extérieure avec un diamètre de 20 mm, 
 Et un autre au dos du montant tubulaire avec un diamètre de 7 mm (cf. fig. 5). 
La conception de l’ossature sur COB est bridée. 
La longueur des montants est de 3 m maximum. 
L’entraxe des montants est de 645 mm. 
L’ossature est fractionnée à tous les niveaux. 
Un pare-pluie conforme au NF DTU 31.2 sera disposé sur la face extérieure de la paroi de COB sous les profilés tubulaires 
verticaux. 
Si les joints sont ouverts, le pare-pluie aura une résistance aux UV de 5000 h selon la norme NF EN 13589-2. 
En situations a, b et c, les panneaux de contreventement de la COB peuvent être positionnés coté intérieur ou coté extérieur 
de la paroi. 
En situation d, si les panneaux de contreventement de la COB ont été positionnés du côté intérieur de la paroi, des panneaux 
à base de bois sont obligatoirement positionnés coté extérieur de la paroi. 
Le pare-pluie est recoupé tous les 6 m pour l’évacuation des eaux de ruissellement vers l’extérieur. 
En aucun cas, le pare-pluie ne devra être posé contre le panneau KRION (lame d’air de 20 mm minimum). 
Les figures 43 à 52 illustrent les dispositions minimales de mise en œuvre sur COB.  

2.6. Entretien et remplacement 

2.6.1. Entretien 
Le seul entretien prévu se limite à un nettoyage périodique. 
Le KRION® possède des propriétés intrinsèques qui le dotent d’excellentes performances et résistances aux phénomènes 
susceptibles d’altérer l’aspect des modules mis en place. 

2.6.2.  Nettoyage 
Pour obtenir une finition parfaite, appliquer les traitements de nettoyage d’une manière homogène sur toute la surface. Les 
couleurs les plus foncées peuvent exiger des soins plus fréquents pour conserver une finition uniforme. 
Réaliser le nettoyage en employant une serpillière humectée d’eau et une brosse de nettoyage de vitres de 45 cm. Humidifier 
la surface, puis éliminer l’eau en appliquant des mouvements verticaux de la brosse, comme vous le feriez pour le verre. 
Taches plus difficiles – agents organiques, petites brûlures, etc 
Appliquer un produit de nettoyage en crème douce contenant des microparticules, à l’aide d’une éponge Scotch Brite® bleue, 
en réalisant des mouvements circulaires. Rincez ensuite la surface et séchez celle-ci à l’aide d’un linge. 
Pour procéder à l’entretien, il est recommandé d’employer des crèmes à l’eau de javel, disponibles dans les grandes surfaces, 
ou des produits tels que CIF® en crème ou VIM® en crème. 
La tâche difficile éliminée, procéder au nettoyage du module en suivant les instructions décrites au premier point. 
Taches persistantes – graffitis, feutres, brûlures, etc 
Appliquez la crème douce à microparticules à l'aide d'une éponge Scotch Brite® verte, uniquement sur la zone de la tâche, en 
réalisant des mouvements circulaires et en douceur.  
Réalisez ensuite la même opération à l’aide d’une éponge Scotch Brite® bleue, puis recommencez avec un linge humide et en 
élargissant la zone d’application afin d’obtenir une finition uniforme. 
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Une fois la tâche éliminée, procédez au nettoyage du module en suivant les instructions décrites au premier point. 

2.6.3. Réparation d'un panneau 
Le fraisage doit être effectué en ligne droite. Si une fissure courbe apparaît sur la surface en KRION®, il est nécessaire de 
décomposer celle-ci en une ligne polygonale. 
Si la fissure est en forme de « zigzag », il convient d’utiliser une fraise suffisamment large pour la transformer en un creux 
rectiligne. 
Fraisage 
La première opération consiste à limiter la fissure en réalisant de petits perçages au début et à la fin de cette dernière. Ces 
perçages sont à effectuer à l’aide d’une mèche de 2 mm de diamètre, ce qui permet d’éviter la propagation de la fissure. 
Le fraisage de la fissure doit toujours être réalisé en ligne droite et sur une profondeur minimum égale à la moitié de l’épaisseur 
du panneau. 
Le diamètre de la fraise dépend des caractéristiques de la fissure, des fraises de 6 mm de diamètre étant généralement utilisées. 
Pièce de réparation  
Préparer ensuite un morceau de matériau provenant de préférence du même panneau, ou du même lot si ceci n’est pas possible, 
présentant la même géométrie que la surface fraisée mais quelques dixièmes de millimètres plus grands.  
Ce morceau de matériau doit être poncé à l’aide d’une cale en bois et de papier émeri. 
Le morceau de matériau de remplissage de la fissure étant préparé, nettoyer la pièce de réparation et le fraisage avec de l’alcool à 
96 degrés, puis appliquer la colle KRION® sur les deux éléments. Cette opération doit être effectuée par l’entreprise de pose. 
Introduire la pièce avec le plus grand soin à l’intérieur de la surface fraisée en ajustant celle-ci à l’aide d’un marteau en 
caoutchouc, puis laisser sécher. Le séchage de la colle prend 45 minutes. 
Ponçage 
La colle étant sèche, poncer la pièce jusqu’à l’obtention d’une surface continue sur laquelle la réparation soit imperceptible. 

2.6.4. Remplacement d’un panneau 
Le remplacement d’un panneau s’effectue selon la figure 53. 

2.7. Traitement en fin de vie 
Pas d’information apportée. 

2.8. Assistance technique  
La Société Porcelanosa ne pose pas elle-même ; elle fournit l’ensemble des éléments du système de bardage rapporté 
KRION® (panneaux usinés, inserts KEIL, agrafes C-BOLT, lisses, ossature aluminium et éventuellement les pattes-équerres 
Butech, colle acrylique, pistolet d’application de la colle, vis).  
Les inserts KEIL sont positionnés dans le trou borgne par les entreprises de pose. 
Tous les autres éléments (isolant …) sont directement approvisionnés par le poseur, en conformité avec les préconisations du 
présent Dossier Technique. 
La Société Porcelanosa dispose d'un bureau d’études qui peut apporter, à la demande du poseur, une assistance technique tant 
au niveau de l'étude d'un projet qu'au stade de son exécution et apporte une formation personnalisée à l’entreprise de pose 
avec attestation nominative.  

2.9. Principes de fabrication et de contrôle de cette fabrication 

2.9.1. Fabrication des panneaux  
Les panneaux sont fabriqués par la Société KRION® dans son usine en Corée du Sud conformément au cahier des charges 
établi avec Porcelanosa. 
La fabrication des panneaux KRION® s’effectue selon les différentes phases : 
 Réception des matières premières, 
 Mélange des matières premières (résines acryliques et tri hydrate d’alumine ATH, pigments et catalyseur), 
 Coulée des panneaux dans une ligne continue, 
 Découpage format standard, 
 Ponçage, 
 Conditionnement et emballage. 

2.9.2. Usinage des panneaux par Krion 
L’usine Krion en Espagne réalise la réception des panneaux, 
Un transformateur, certifié QB15 formé par Porcelanosa et suivi dans le cadre de la certification QB 15, réalise les opérations 
suivantes :  
 Découpage et usinage des panneaux, traitement des bords selon le choix du maitre d’œuvre (joints ouverts par rectifiage, 

joints en feuillure ou à emboîtement mâle/femelle), fraisage des rabaissements circulaires pour positionnement des inserts, 
 Conditionnement et emballage. 



Avis Technique n° 2.2/21-1814_V1  

Page 17 sur 74 

Usinage des joints à recouvrement 
Ce type de joint est utilisé lorsqu’il est nécessaire que les pièces puissent se dilater entre elles sans que ces phénomènes ne 
soient excessivement appréciables visuellement. Une pièce recouvre l’autre (cf. fig. 14). 
Usinage des joints à emboîtement mâle/femelle  
Les pièces dont l’assemblage est collé doivent être usinées au préalable en usine pour garantir cet assemblage (cf. fig. 14). 

2.9.3. Contrôles de fabrication 

Le contrôle de fabrication est conforme au règlement . 

Sur matières premières 
Cahier de charges du fournisseur. 
 Contrôle de la charge minérale, 
 Contrôle de la résine acrylique, 
 Contrôle des pigments, 
 Contrôle des additifs, 
 Contrôle de la colle KRION selon cahier des charges (résistance à la flexion) 

En cours de fabrication 
 Contrôles dimensionnels : épaisseur, hauteur, longueur, planéité, une fois tous les 25 panneaux, 
 Contrôles du couleur par spectrophotomètre (L, a, b, ∆E) une fois tous les 25 panneaux, 
 Contrôle de l’aspect visuel à chaque panneau NF EN ISO 19712 à chaque panneau. 

Sur produits finis  
 Contrôle de la densité NF EN ISO 1183 une fois par lot de fabrication ≥ 1,71 g/cm3, 
 Contrôle de stabilité de la teinte NF EN ISO 19712-2,6 un panneau par lot de fabrication, 
 Contrôle de défauts de surface NF EN ISO 19712-2,5 à chaque panneau, 
 Essai de résistance à l'eau, cycles thermiques NF EN ISO 19712-2,14, un panneau par lot de fabrication, 
 Essai de résistance aux taches/produits chimiques NF EN ISO 19712-2,10 méthode B un panneau par lot de fabrication, 
 Résistance au choc d'une bille de grand diamètre NF EN ISO 19712-2,8 une fois par mois, 
 Contrôle de la dureté Barcol NF EN ISO 19712-2,15 une fois par semaine 60-65 (résultats d’essai), 
 Contrôle de la dureté Shore D DIN 53505 une fois par semaine 94 (résultat d’essai), 
 Résistance à la rayure NF EN 438-2,25 un panneau par lot de fabrication, 
 Résistance à la chaleur sèche NF EN ISO 19712-2,12 un panneau par lot de fabrication, ≥ 3, 
 Résistance à la chaleur humide NF EN ISO 19712-2,13 un panneau par lot de fabrication, ≥ 3, 
 Contrôle de résistance à l’immersion à l’eau bouillante NF EN 438-2,12 une fois par mois, ≤ 0,3%, 
 Contrôles fonctionnels aux plaques prédécoupées (usinage, feuillure, inserts) à chaque changement, 1 fois par équipe, 

Valeurs certifiées  : 
- Résistance à la flexion : ≥ 60 N/mm² NF EN ISO 178 une fois par semaine.  

- Module d’élasticité : ≥ 8 300 N/mm² NF EN ISO 178 une fois par semaine. 
- Arrachement d’insert : ≥ 3 000 N une fois par semaine (selon référentiel de certification QB 15 – DT 03 méthode 1.8). 

2.9.4. Contrôles en cours de découpe et façonnage 
Dans les ateliers des transformateurs agréés façades KRION® sont certifiés QB15, la vérification des tolérances de découpe et 
usinage doit être réalisée selon les prescriptions du § 2.4.1. Les autocontrôles sur les différentes interventions sont décrits 
dans le cahier des charges du transformateur KRION®. 
Dans les ateliers des transformateurs agréés façades KRION® sont certifiés QB15, les autocontrôles sur l’intervention 
d’usinage des trous borgnes, le contrôle de la qualité de l’usinage et le contrôle de la qualité des trous borgnes sont 
obligatoires. Ces autocontrôles sont les suivants : 
 Réglage de la machine-outil (CNC ou manuelle), 
 Vérification de la planéité du panneau KRION®, 
 Forage du trou borgne, 
 Grugeage (contrôle du forage)  
 Vérification visuelle de la finition du trou borgne (pas d’entailles ni de bavures) 
 Le collage est réalisé par un transformateur certifié QB15 

2.10. Mention des justificatifs 

2.10.1. Résultats expérimentaux 
Le procédé a fait l’objet des essais suivants : 
 Essais de réaction au feu : PV CSTB N° RA20-0137 du 12/06/2020,  
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 Domaine d’application : Classement B - s1, d0. 
- Support : Fixé mécaniquement sur ossature métallique ou métallique / bois 
- Sur tout panneau en bois ou dérivé du bois de masse volumique ≥ 337 kg/m3 ou sur tout substrat classé A1 ou A2-s1,d0 

de masse volumique ≥ 337 kg/m3 
- Isolant : Avec un isolant en laine minérale classée au moins A2-s1, d0 d’épaisseur 60 mm entre le produit et le substrat 
- Joint : Avec joints à recouvrement ou emboitement (collé) entre les panneaux 
- Lame d'air : Avec une lame d’air ≥ 20 mm entre le produit et l’isolant 

 Essai de PCS selon rapport n°250604 du 25/06/2012 à l’université Jaume I de Castellón (Espagne) 
 Essais de résistance aux effets du vent : rapports d’essais n° FaCeT 20-0203-26087526/A du 28/10/2020 et n° FaCeT 20-

0203-26087526/B 
 Essais de résistance aux chocs : rapport d’essais n° FaCeT 20-0203-26087526/C du 28/10/2020 
 Rapports d’essais n°19 26083864 du 8 janvier 2020 et n° EEM 20 26086914 du 19 octobre 2020 concernant des essais de 

comportement vis-à-vis des actions sismiques sur le système de bardage rapporté KRION   
 Rapport d’essais de chargement sur patte équerre du laboratoire Ginger CEBTP n°BMA6-J-4032 
 Essais d’arrachement d’insert, de résistance à la flexion et de traction sur joints soudés à l’état initial et après différents 

vieillissements (Chaleur + humidité à 28j / humidité avec UV 3000h / Gel + dégel) : rapport d’essais n° DEB 20-00322 du 
CSTB du 06/04/2021 

 Rapport d'étude DEB/FACET-20-683 « Analyse du comportement des systèmes de bardage rapporté « Porcelanosa KRION 
LUX fixation C-BOLT » sur ossature métallique et ossature bois en zones sismiques ». 

2.10.1. Références chantiers 
Environ 200 m2 ont été installés en France depuis 2012 et 1000 m² dans tout le monde. 
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Figure 1 – Schéma de principe 
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Figure 2 – Pattes-équerres double et simple aluminium Butech (longueur 60 à 240 mm) 
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Figure 3 – Profil T  

 

Figure 4 – Profil L 
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Figure 5 – Profil Tubulaire   
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Figure 6 – Lisse 

 
 

 

Figure 7 – Agrafe de réglage c1  
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Figure 8 – Agrafe de réglage c2 

 

Figure 9 – Agrafe standard c 
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Figure 10a – Pièce en U   

 

 
 

Figure 10b – Pièce en U montée   
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Figure 11 – Insert C-Bolt en acier inoxydable et procédure de contrôle 
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Figure 12 – Positionnement des agrafes surface < 11 m² 
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Figure 13 – Positionnement des agrafes surface > 11 m² 
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Figure 15 – Pas à pas de pose des panneaux à joint à emboitement mâle/femelle (joints collés) 
 Lisse – entraxe des pattes-équerre 1 m maximum 
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Figure 16 – Pas à pas de pose des panneaux à joint à emboitement mâle/femelle (joints collés) 
 lisse (Format de pose max 2700x2700mm 
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Figure 17 – Pas à pas de pose des panneaux sans coller sur chantier 
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Figure 18 - Panneaux Pose horizontale - Pose directement sur chantier sans collage 
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Figure 19 - Panneaux Pose verticale - Pose directement sur chantier sans collage 
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Figure 20 – Coupe verticale avec joints horizontaux à recouvrement 
(pour des hauteurs de plaque maximum de 6 m) 
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Figure 21 – Coupe horizontale avec joints verticaux ouverts 
(pour des longueurs maximales de 2,7 m) 

 
 

Figure 22 – Coupe horizontale avec joints verticaux à recouvrement 
(pour des longueurs maximales de 3,7 m) 
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Figure 23 – Coupe horizontale avec joints verticaux à emboitement mâle/femelle (joints collés) 
(pour des longueurs maximales de 3,7 m) 

 

 
 

Figure 24 – Départ 
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Figure 25 – Arrêt sur acrotère 

 

 

 

Figure 26 – Arrêt Latéral 
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Figure 27 – Angle sortant (x=8 maxi pour format < 2700mm (joint fermé au-delà) 

X = 8 mm maxi pour les formats <2700 mm 
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Figure 28 – Angle rentrant  

 

Figure 29 – Angle rentrant à joint fermé 
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Figure 30 – Joint de dilatation 

 

 

Figure 31 – Compartimentage horizontal de la lame d’air 
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Figure 32 – Fractionnement de l’ossature aluminium de longueur<3m (Hauteur maxi de panneaux 3m) 
 

 
 

Figure 33 – Fractionnement de l’ossature aluminium de longueur 3m < L <6m 
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Figure 34 – Linteau 

 
 

Figure 35 – Appui de baie en aluminium 
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Figure 36 – Tableau 

 
 

Figure 37 – Tableau de baie avec habillage en tôle 
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Pose inclinée et en sous-face 

 

Figure 38 – Plan incliné en fruit négatif 15º maximum 

 
  

30 mm mini 
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Figure 39 – Pose en sous-face 1- vue de face 

 

 
 

Figure 40 – Pose en sous-face 2- vue en coupe (pattes-équerres doublées) 
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Figure 41 – Pose en sous-face-Extrémité de façade 

 
 

Figure 42 - Pas à pas de pose des panneaux en sous-face. 
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Pose sur COB 

 

Figure 43 – Fractionnement de l’ossature et recoupement du pare-pluie tous les 6m sur COB 
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Figure 44 – Angle sortant sur COB 
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Figure 45 – Angle sortant en bec d’oiseaux 
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Figure 46 – Arrêt sur acrotère sur COB 

 

 
 

Figure 47 – Linteau sur COB  
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Figure 48 – tableau sur COB 

 

 
 

Figure 49 - Appui de Baie sur COB 
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Figure 50 - Détail coupe verticale de pose sur COB 

 

 
 
 
 
 

Figure 51 - Détail coupe verticale de pose sur COB 
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Figure 52 – Arrêt sur acrotère sur COB 
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Figure 53 – Remplacement d’un panneau krion  
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Annexe A  
2.11. Pose du procédé PORCELANOSA KRION® sur ossature aluminium en zones sismiques 

2.11.1. Domaine d’emploi 
Pour des hauteurs d’ouvrage ≤ 3,5 m, la pose en zones sismiques du procédé de bardage rapporté PORCELANOSA KRION® est 
autorisée sans disposition particulière, quelles que soient la catégorie d’importance du bâtiment et la zone de sismicité (cf. 
Guide ENS) 
Le procédé PORCELANOSA KRION® peut être mis en œuvre sur des parois planes verticales, en zones et bâtiments suivant le 
tableau ci-dessous (selon l’arrêté du 22 octobre 2010 et ses modificatifs) : 

Tableau A1 - Pose du procédé de bardage rapporté PORCELANOSA KRION® (avec ou sans collage, cf. § 2.2.4) en 
zones sismiques pour les formats (largeur x hauteur) < 1500 x 3000 mm 

Zones de 
sismicité 

Classes de catégories d’importance des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X X X 

3 X X X  

4 X X X  

X Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté. 
X Pose autorisée sur parois planes et verticales en béton ou de COB, conforme au NF DTU 31.2 de 2019 selon 

les dispositions décrites dans cette annexe. 
 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté pour les établissements scolaires 

à un seul niveau (appartenant à la catégorie d’importance III) remplissant les conditions du paragraphe 1.12 
des Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014). 

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté pour les bâtiments de catégorie 
d’importance II remplissant les conditions du paragraphe 1.11 des Règles de Construction Parasismiques PS-
MI 89 révisées 92 (NF P06-014). 

 

2.11.2. Assistance technique 
La Société Porcelanosa ne pose pas elle-même. 
La pose est réalisée par une entreprise spécialisée dans l’isolation extérieure à laquelle Porcelanosa apporte, sur demande, son 
assistance technique. 

2.11.3.  Prescriptions 

2.11.3.1. Support 
Le support devant recevoir le système de bardage rapporté est en béton banché conforme au DTU 23.1 ou en parois de COB 
conformes au NF DTU 31.2 de 2019 et à l’Eurocode 8-P1. 

2.11.3.2. Chevilles de fixation au support béton 
La fixation au gros-œuvre béton est réalisée par des chevilles métalliques portant le marquage CE sur la base d’un ETE selon 
ETAG 001 - Parties 2 à 5 (admis comme DEE) avec catégorie de performance C1 évaluée selon l’Annexe E pour toutes les zones 
de sismicité et toutes les catégories d’importance de bâtiments nécessitant une justification particulière.  
Les chevilles en acier zingué peuvent convenir, lorsqu’elles sont protégées par un isolant, pour les emplois en atmosphères 
extérieures protégées rurales non polluées, urbaines et industrielles normales ou sévères.  
Pour les autres atmosphères, les chevilles en acier inoxydable A4 doivent être utilisées. 
Ces chevilles métalliques doivent résister à des sollicitations données aux tableaux A2 et A3. 
Exemple de cheville : HST 3  10x90 mm de longueur 10 de la Société HILTI de la Société SORMAT. 
Pour les configurations non envisagées dans ces tableaux, les sollicitations peuvent être calculées selon le Cahier du CSTB 3725 
dans la limite du domaine d’emploi accepté. 

2.11.3.3. Pattes-équerres fixées au support béton 
Les pattes-équerres en aluminium en épaisseur 3,2 mm de la Société Butech de longueur 60 à 240 mm Elles sont posées en 
quinconce avec un espacement maximum de 1000 mm. 
 Pattes équerres en tête de profilé (point fixe). 

 
2 Le paragraphe 1.1 de la norme NF P06-014 décrit son domaine d’application 
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 L’assemblage pattes-équerres / montant est assuré par 2 vis au perceuses Ø 5,5 x 22 mm en acier inoxydable A2 (référencée 
SN5) associées à une rondelle Ø 16 mm (PK 530 daN). 

2.11.3.4. Ossature aluminium sur béton 
L’ossature aluminium 6005 T6 d’épaisseur 2,7 mm est de conception bridée conforme au Cahier du CSTB 3194_V2. La longueur 
des profils est limitée à 3000 mm. Les profils sont fractionnés au droit de chaque plancher de l’ouvrage. 
 L’entraxe de ces montants est de 710 mm maximum. 

2.11.3.5. Lisses 
Les lisses sont en aluminium 6005 T6 d’épaisseur 2.7mm conforme à la norme NF EN 755-2, selon des tolérances 
dimensionnelles conformes à la norme NF EN 755-9, et fournies en longueur maximale de3,6 m. 
Les lisses sont fixées par l'intermédiaire de deux vis (cf. §2.4.3.2) sur des montants verticaux conformes au Cahier du CSTB 
3194_V2. 
L'aboutage des lisses est réalisé obligatoirement au droit d'un montant du profilé en T d'une largeur de 60 mm. 
Les lisses de chaque côté de ce type d'aboutage doivent porter sur au moins 2 appuis. le porte à faux de la lisse est limité à 
250 mm. 

2.11.3.6. Agrafes C-BOLT 
Les agrafes sont de largeur de 50,8 mm en 6060 T5 conforme à la Norme NF EN 755-2 et comporte une bande autoadhésive 
souple en polyuréthanne cellulaire à réception de 2mm d’épaisseur (référence ISO ZELL TAPE) fournie par la société Butech. 

2.11.3.7. Fixations des tubes sur COB 
Sur parois conformes au NF DTU 31.2 de 2019, la fixation des tubes est assurée par tirefonds. 
L’entraxe est de 645 mm. 
Ces tirefonds doivent résister à des sollicitations données au tableau A2. 
Exemple de tirefond : JT3-2-6.5 (longueur 50 mm) de la Société Ejot  

2.11.3.8. Panneaux en Krion  
Les éléments et leur mise en œuvre sont conformes aux paragraphes 2.4 à 2.10 du Dossier Technique. 
Les formats admis sont de 1520 x 3670 x 12 mm en pose collée ou à recouvrement. 
La hauteur des panneaux est de 3m maximum. 
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Tableaux de l’Annexe A 
Tableau A2 - Pattes-équerres Butech de longueurs comprises entre 60 et 240 mm d’épaisseur 3,2 mm  
Sollicitations en traction-cisaillement appliquées à une cheville pour une pose sur ossature aluminium bridée, 
avec montants de hauteur 3 m espacés de 710 mm et fixés par pattes-équerres posées en quinconce et espacées 
de 1 m, 
Selon l’arrêté du 22 octobre 2010 et ses modificatifs et de l’Eurocode 8-P1 

Equerre de hauteur 160 mm 

Sollicitations 
(N) 

Zones de 
sismicité 

Plan perpendiculaire à la façade Plan parallèle à la façade 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

II III IV II III IV 

Traction 
(N) 

2  3016 3091  4358 4657 

3 3156 3275  4913 5383  

4 3425 3598  5981 6665  

Cisaillement 
(V) 

2  608 608  617 620 

3 608 608  623 630  

4 608 608  640 654  

 

Tableau A3 - Sollicitations en traction-cisaillement (en N) appliquées aux tirefonds 
Selon l’arrêté du 22 octobre 2010 et ses modificatifs et de l’Eurocode 8-P1 

Sollicitations 
(N) 

Zones de 
sismicité 

Plan perpendiculaire à la façade Plan parallèle à la façade 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

II III IV II III IV 

Traction 
(N) 

2  98 114    

3 128 154     

4 186 223     

Cisaillement 
(V) 

2  230 230  250 257 

3 230 230  264 277  

4 230 230  296 321  

 

 Domaine sans exigence parasismique 
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Figures de l’Annexe A 
 

Figure A1 – Fractionnement de l’ossature au droit de chaque plancher sur béton 
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Figure A2 – Fractionnement de l’ossature au droit de chaque plancher en COB 
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Figure A3 – Pattes-équerres Butech (hauteur 160 mm, longueurs comprises entre 60 à 240 mm)  

 

 

 

 

 

 Résistances admissibles déterminées à partir des essais de l’Annexe 1 
du Cahier du CSTB 3194_V2 

 
Longueur des équerres 

(en mm) 

Résistances admissibles 
aux charges verticales 

R en daN / f3 mm 

Résistances admissibles 
aux charges horizontales 

(daN) 

Equerre 160 mm 

60 246 

138 160 83 
240 69 
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Figure A4 – Joint de dilatation compris entre 12 et 15 cm (Coupe horizontale) 

 

 
 


